
Raport judetean al calitatii apei potabile anul 2021 

 

DSP GALATI 

 

I. Zone Mari de Aprovizionare 

Nr. total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM): 6 

Nr. consumatori judet:  291.303  ; procent (%) din populatia totala judet: 48,18 

Volum total de apa distribuit mc/an: 27.229.000 

 

ZAP 1:  

 

NUME: Uzina II- municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: Categorie: Mixta,  Numele sursei: Dunare , fronturi de captare Vadu-Rosca- 

22 foraje, Salcia- Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi : 22.550 m3 

Populatia aprovizionata : 146.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): nu 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

Parametrul Nr.total analize efectuate(MA+MO) 

Escherichia coli (E.coli) 336 

Enterococi 336 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 2 

Crom total 2 

Cupru 2 

Cianuri libere 3 

Fluoruri 3 

Plumb 2 

Nichel 2 

Nitrați 56 

Nitriți la iesire din statia de tratare 49 

Nitriți în rețeaua de distribuție 6 

Nitrați/nitriți formula 63 

Seleniu 1 

Aluminiu 129 

Amoniu 129 

Cloruri 47 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 79 



Alt parametru reprezentativ pentru procesul de 

dezinfecţie 47 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 171 

Conductivitate 128 

pH 128 

Fier 55 

Mangan 47 

Oxidabilitate 55 

Sodiu 3 

Bacterii Coliforme 174 

Culoare 129 

Miros 129 

Gust 129 

Număr de colonii la 22 grd.C 174 

Număr de colonii la 37grd.C 174 

Turbiditate 129 

Activitatea Alfa Globală 4 

Activitatea Beta Globală 4 

Radon 1 

Zinc 2 

Duritate totală 48 

Sulfat 47 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 2 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa:  
Data Uzina II – 

mun. 

Galati 

Nr. 

consumatori 

afectati 

Interval de timp 

intrerupere 

furnizare apa 

Cauza Calendar 

de 

remediere 

Masuri de 

informare a 

populatiei 

3 iunie 

2021 

Galati 96.000 

 

07.00 - 23.00 Lucrari revizii-

reparatii: 

Inlocuire vane si 

compensatori 

Dn1000, 800, 

700, 600mm, in 

puncte strategice 

din mun.Galati 

3.06.2021 

h. 7.00 - 

23.00 

Comunicat de 

presa si 

Informare 

institutii 

abilitate   nr. 

15537/ 

28.05.2021 

 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

 



ZAP 2:  

 

NUME: Filesti -municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: Categorie: Mixta,  Numele sursei: Dunare, fronturi de captare Vadu-Rosca- 

22 foraje, Salcia- Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi: 7.300 m3 

Populatia aprovizionata : 45.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): nu 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

Parametrul Nr.total analize efectuate(MA+MO) 

Escherichia coli (E.coli) 263 

Enterococi 263 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 6 

Crom total 6 

Cupru 6 

Cianuri libere 7 

Fluoruri 7 

Plumb 6 

Nichel 6 

Nitrați 33 

Nitriți la iesire din statia de tratare 22 

Nitriți în rețeaua de distribuție 10 

Nitrați/nitriți formula 34 

Aluminiu 54 

Amoniu 61 

Cloruri 24 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 38 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 72 

Conductivitate 60 

pH 60 

Fier 32 

Mangan 24 

Oxidabilitate 32 

Sodiu 7 

Bacterii Coliforme 78 

Culoare 56 

Miros 56 

Gust 56 



Număr de colonii la 22 grd.C 78 

Număr de colonii la 37grd.C 78 

Turbiditate 60 

Duritate totală 25 

Sulfat 24 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 6 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa: 

 

Data Statia 

Filesti – 

mun. 

Galati 

Nr. 

consumatori 

afectati 

Interval de 

timp 

intrerupere 

furnizare 

apa 

Cauza Calendar 

de 

remediere 

Masuri de 

informare 

a 

populatiei 

08.12.2021 Galati 84.000 8.00 - 

24.00 

Lucrari de 

investitii la 

conducte 

magistrale 

apa – Proiect 

Primaria 

Galati: 

Modernizare 

linii tramvai 

si carosabil 

str.T.Vuia, 

H.Coanda, 

G.Cosbuc 

08.12.2021 

h. 8.00 – 

24.00 

Comunicat 

de presa si 

Informare 

institutii 

abilitate   

nr. 

135790/ 

03.12.2021 

 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAP 3:  

 

NUME: Turn apa- municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: Categorie: Mixta,  Numele sursei: Dunare, fronturi de captare Vadu-Rosca- 

22 foraje, Salcia- Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi: 20.300 m3 

Populatia aprovizionata : 51.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru:  

Parametrul Nr.total analize efectuate (MA+MO) 

Escherichia coli (E.coli) 315 

Enterococi 315 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 2 

Crom total 2 

Cupru 2 

Cianuri libere 3 

Fluoruri 3 

Plumb 2 

Nichel 2 

Nitrați 56 

Nitriți la iesire din statia de tratare 49 

Nitriți în rețeaua de distribuție 6 

Nitrați/nitriți formula 63 

Seleniu 1 

Aluminiu 123 

Amoniu 123 

Cloruri 47 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 74 

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de 

dezinfecţie 32 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 165 

Conductivitate 122 

pH 122 

Fier 55 

Mangan 47 

Oxidabilitate 55 

Sodiu 2 

Bacterii Coliforme 167 



Culoare 123 

Miros 123 

Gust 123 

Număr de colonii la 22 grd.C 167 

Număr de colonii la 37grd.C 167 

Turbiditate 122 

Zinc 2 

Duritate totală 47 

Sulfat 47 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 2 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa:  

 

Data Turn de 

apa – 

mun. 

Galati 

Nr. 

consumatori 

afectati 

Interval de 

timp 

intrerupere 

furnizare apa 

Cauza Calendar 

de 

remediere 

Masuri de 

informare a 

populatiei 

24 – 25  

iunie 

2021 

Galati 70.000 24.06 h.23,30 

– 25.06 

h.04.00 

Lucrari 

revizii-

reparatii la 

conducta 

Dn1000mm 

in incinta 

statiei 

24.06 

h.23,30 – 

25.06 

h.04.00 

Comunicat 

de presa si 

Informare 

institutii 

abilitate   

nr. 18397/ 

23.06.2021 

 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAP 4:  

 

NUME: Rezervor Traian- municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: categorie: mixta; Numele sursei: Dunare, fronturi de captare Vadu-Rosca- 22 

foraje, Salcia- Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi: 2.650 m3 

Populatia aprovizionata : 7.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru:  

Parametrul Nr.total analize efectuate (MA+MO) 
Escherichia coli (E.coli) 85 

Enterococi 85 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Cianuri libere 1 

Fluoruri 1 

Plumb 1 

Nichel 1 

Nitrați 13 

Nitriți la iesire din statia de tratare 8 

Nitriți în rețeaua de distribuție 5 

Nitrați/nitriți formula 17 

Aluminiu 26 

Amoniu 26 

Cloruri 5 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 18 

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de 

dezinfecţie 28 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 29 

Conductivitate 26 

pH 26 

Fier 13 

Mangan 5 

Oxidabilitate 13 

Sodiu 1 

Bacterii Coliforme 30 

Culoare 26 

Miros 26 

Gust 26 



Număr de colonii la 22 grd.C 30 

Număr de colonii la 37grd.C 30 

Turbiditate 26 

Zinc 1 

Duritate totală 5 

Sulfat 5 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 1 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa: nu 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

 

Intreruperi furnizare apa municipiul Galati in anul 2021: 

 
Nr. 
crt 

Data 
(2021) 

RETEA 
GALATI 

Nr. 
consumatori 

afectati 

Interval de 
timp 

intrerupere 
furnizare apa 

Cauza Calendar de 
remediere 

Masuri de 
informare a 
populatiei 

1 27.01 SC 31 – Micro 19 Nu detinem 
date 

 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL -
Modernizare 
hidromodul 

- Ad.2365/ 
26.01.2021 + 
afise + site 

2 02.02 Micro 14 Nu detinem 
date 

9.00-18.00 Investitie APA 
CANAL (TANCRAD) 
– Reabilitare retea 

- Ad.2995/ 
01.02.2021 + 
afise + site 

3 04.02 SC 44 – Micro 21 Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL -
Modernizare 
hidromodul 

- Ad.3276/ 
03.02.2021 + 
afise + site 

4 09.03 Str. N.Leonard Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL (TANCRAD) 
– Reabilitare retea 

- Ad.6640/ 
08.03.2021 + 
afise + site 

5 09.03 SC 111  
Str.Traian 

Nu detinem 
date 

9.00-16.00 Investitie PMG 
(SILGAMAT) – 
schimbare 
destinatie punct 
termic 

- Ad.6668/ 
08.03.2021 + 
afise + site 

6 16.03 Str.1 Decembrie 
1918 

Nu detinem 
date 

8.00-14.00 Investitie PMG 
(TANCRAD) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil 
str.Siderurgistilor si 
1 Decembrie 1918 

- Ad.7289/ 
15.03.2021 + 
afise + site 



7 06.04 Str. N. Leonard Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL (TANCRAD) 
– Reabilitare retea 

- Ad.9936/ 
05.04.2021 + 
afise + site 

8 07.04 Str. N. Leonard Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL (TANCRAD) 
– Reabilitare retea 

- Ad.9937/ 
06.04.2021 + 
afise + site 

9 08.04 Zona SC 16  
Mazepa 1 

Nu detinem 
date 

8.00-16.00 Lucrari revizii-
reparatii 

-  Ad.10410/ 
07.04.2021 + 
afise + site 

10 16.04 Str. 
Siderurgistilor 

Nu detinem 
date 

8.00-12.00 Investitie PMG 
(CITADINA) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil 
str.Siderurgistilor si 
1 Decembrie 1918 

- Ad.11276/ 
15.04.2021 + 
afise + site 

11 22.04 Port  Nu detinem 
date 

8.00-16.00 Lucrari revizii-
reparatii in zona 
bl.Brates, Jiu, 
Catusa 

- Ad.12143/ 
21.04.2021 + 
afise + site 

12 29.04 Tiglina 2 – 
Gradinita 40 

Nu detinem 
date 

8.00-16.00 Investitie PMG 
(DICATYMET) 
Deviere conducta 
apa 

- Ad.12802/ 
28.04.2021 + 
afise + site 

13 11.05 Str. N. Leonard Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL (TANCRAD) 
– Reabilitare retea 

- Ad.13700/ 
10.05.2021 + 
afise + site 

14 12.05 Str. N. Leonard Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie APA 
CANAL (TANCRAD) 
– Reabilitare retea 

- Ad.13700/ 
10.05.2021 + 
afise + site 

15 13.05 Str. Al.Cernat 
c/c str. Brailei 

Nu detinem 
date 

8.00-19.00 Investitie APA 
CANAL  
(DREAMS RIVIERA) 
– Reabilitare retea 

- Ad.13933/ 
12.05.2021 + 
afise + site 

16 10.06 Str.1 Decembrie 
1918 

Nu detinem 
date 

8.00-14.00 Investitie PMG 
(TANCRAD) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil 
str.Siderurgistilor si 
1 Decembrie 1918 

- Ad.16756/ 
09.06.2021 + 
afise + site 

17 15.06 Str. Al.Cernat  Nu detinem 
date 

7.00-20.00 Investitie APA 
CANAL  
(DREAMS RIVIERA) 
– Reabilitare retea 

- Ad.17295/ 
14.06.2021 + 
afise + site  

18 01.07 Str. 1 Decembrie 
1918 c/c 
A.Vlaicu 

Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie PMG 
(TANCRAD) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil 
str.Siderurgistilor si 
1 Decembrie 1918 

- Ad.19178/ 
30.06.2021 + 
afise + site 



19 06.07 PT P3 - Centru - Nu detinem 
date 

 

9.00-16.00 Investitie APA 
CANAL -
Modernizare 
hidromodul 

- Ad.19603/ 
05.07.2021 + 
afise + site 

20 07.07 Tiglina I – 
Reg.11 Siret 

Nu detinem 
date 

8.00-14.00 Investitie PMG -
Deviere conducta 
apa AGIOS SRL pt. 
constructie bloc 

- Ad.19917/ 
07.07.2021 + 
afise + site 

21 15.07 Bdul Milcov – T. 
Vuia 

Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie PMG 
(LEMACONS) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil str.T. 
Vuia, H. Coanda, G. 
Cosbuc 

- Ad.19917/ 
07.07.2021 + 
afise + site 

22 23.07 Str. 1 Decembrie 
1918 

Nu detinem 
date 

8.00-18.00 Investitie PMG 
(TANCRAD) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil 
str.Siderurgistilor si 
1 Decembrie 1918 

- Ad.21473/ 
22.07.2021 + 
afise + site 

23 28.07 Port  Nu detinem 
date 

8.00-16.00 Lucrari revizii-
reparatii in zona 
bl.Olt, Mures, Jiu 

- Ad.21910/ 
27.07.2021 + 
afise + site 

24 05-06. 
08 

Str. 9 Mai c/c 
str. 1 Decembrie 
1918 

Nu detinem 
date 

05.08 h.8.00 – 
06.08 h.8.00 

Investitie PMG 
(TANCRAD) 
Modernizare linii 
de tramvai si 
carosabil 
str.Siderurgistilor si 
1 Decembrie 1918 

- Ad.22636/ 
02.08.2021 + 
afise + site + 
comunicat de 
presa 

25 10.08 Drumul de 
Centura 

Nu detinem 
date 

8.00-20.00 Investitie PMG 
(ALITEC) 
Extindere si 
modernizare drum 
centura-varianta 
ocolitoare -deviere 
utilitati 

- Ad.23269/ 
09.08.2021 + 
afise + site 

26 11.08 Cartier A.Vlaicu 
– str. Tusnad 

Nu detinem 
date 

8.00-16.00 Investitie APA 
CANAL  
(AEG TEHNOLOGY) 
– Reabilitare retea 

- Ad.22857/ 
10.08.2021 + 
afise + site 

27 12.08 Str. Al.Cernat  Nu detinem 
date 

8.00-20.00 Investitie APA 
CANAL  
(DREAMS RIVIERA) 
– Reabilitare retea 

- Ad.23542/ 
10.08.2021 + 
afise + site  

28 16.09 Str. Al.Cernat  Nu detinem 
date 

7.00-20.00 Investitie APA 
CANAL  
(DREAMS RIVIERA) 
– Reabilitare retea 

- Ad.17295/ 
14.06.2021 + 
afise + site  

 



ZAP 5:  

 

NUME: Balcescu- municipiul Tecuci 

Localitati incluse: Municipiul Tecuci 

SURSA DE APA: categorie: profunzime; Numele sursei: Front captare Cosmesti-Nicoresti-

Rotunda 

Volum de apa distribuit/zi: 7.800 m3 

Populatia aprovizionata : 35.303; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

Parametrul Nr.total analize efectuate (MA+MO) 
Escherichia coli (E.coli) 249 

Enterococi 249 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 4 

Crom total 4 

Cupru 3 

Cianuri libere 5 

Fluoruri 5 

Plumb 4 

Nichel 4 

Nitrați 31 

Nitriți la iesire din statia de tratare 22 

Nitriți în rețeaua de distribuție 8 

Nitrați/nitriți formula 33 

Seleniu 1 

Amoniu 59 

Cloruri 22 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 36 

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de 

dezinfecţie 33 

Conductivitate 58 

pH 58 

Fier 30 

Mangan 22 

Oxidabilitate 30 

Sodiu 4 

Bacterii Coliforme 76 

Culoare 58 

Miros 58 



Gust 58 

Număr de colonii la 22 grd.C 76 

Număr de colonii la 37grd.C 76 

Turbiditate 58 

Zinc 3 

Duritate totală 23 

Sulfat 22 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 4 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

 

Intreruperi furnizare apa municipiul Tecuci:  

 
Data Retea apa  – 

mun. Tecuci 

Nr. 

consumatori 

afectati 

Interval de 

timp 

intrerupere 

furnizare 

apa 

Cauza Calendar de 

remediere 

Masuri de 

informare a 

populatiei 

25.06.2021 Retea 

distributie 

cartier 

Criviteni 

Tecuci 

Utilizatori 

cartier Criviteni 

+ Cernicari 

9 -12 Lucrari 

inlocuire retea 

distributie apa 

str Cuza Voda - 

Primaria Mun 

Tecuci 

9 -12 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  

06.07.2021 Tecuci Utilizatori 

cartier Criviteni 

+ Cernicari 

9-14 Lucrari 

inlocuire retea 

distributie apa 

str Cuza Voda - 

Primaria Mun 

Tecuci 

9-14 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  

08.07.2021 Tecuci Utilizatori 

cartier Criviteni 

+ Cernicari 

9-14 Lucrari 

inlocuire retea 

distributie apa 

str Cuza Voda - 

Primaria Mun 

Tecuci 

9-14 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  

15.07.2021 Tecuci Utilizatori 

cartier Criviteni 

+ Cernicari 

9-14 Lucrari 

inlocuire retea 

distributie apa 

str Cuza Voda - 

Primaria Mun 

Tecuci 

9-14 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  



26.07.2021 Tecuci Utilizatori 

cartier Criviteni 

+ Cernicari 

9-14 Lucrari 

inlocuire retea 

distributie apa 

str Cuza Voda - 

Primaria Mun 

Tecuci 

9-14 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  

04.08.2021 Tecuci Utilizatori 

cartier Criviteni 

9-14 Lucrari de 
cuplare retea 
nou executata 
de Rotary cu 
fonduri 
europene  

9-14 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  

03.11.2021 Tecuci Utilizatori 

cartier Criviteni 

10-13 Lucrari de 
cuplare retea 
nou executata 
de Rotary cu 
fonduri 
europene  

10-13 Anunturi  + presa 

+ radio Tecuci + 

facebook , etc  

 

 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

 

ZAP 6:  

 

NUME: Uzina pe platforma Combinatului Siderurgic Galati (SC LIBERTY GALATI SA) 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: categorie: suprafata ; Numele sursei: Dunare 

Volum de apa distribuit/zi: 14.000 m3 

Populatia aprovizionata : 7.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru:  

Parametrul Nr.total analize efectuate (MA+MO) 
Escherichia coli (E.coli) 568 

Enterococi 568 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Fluoruri 1 

Nitrați 419 

Nitriți la iesirea din stația de tratare 365 

Nitriți în rețeaua de distribuție 55 

Nitrați/nitriți formula 421 

Seleniu 1 



Aluminiu 105 

Amoniu 356 

Cloruri 365 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 153 

Alt parametru reprezentativ pentru  

procesul de dezinfecţie 
50 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 365 

Conductivitate 1220 

pH 1220 

Fier 418 

Oxidabilitate 753 

Sodiu 1 

Bacterii Coliforme 518 

Culoare 419 

Miros 419 

Gust 419 

Număr de colonii la 22 grd.C  210 

Număr de colonii la 37grd.C  419 

Turbiditate 3254 

Duritate totală 60 

Sulfat 418 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa: nu 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:-  

 

 

II. ZONE MICI DE APROVIZIONARE:  

Nr. total Zone de aprovizionare mici (ZAPm):101 

Nr. de consumatori ZAP mici din judet 174.517; procentul acestora(%) din populatia totala a 

judetului: 28,86 % 

Volumul total de apa distribuit mc/an: 6.423.635 m3 

 

CAT 1 

Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 10-100 m3 apa potabile/zi: 42 

Nr. total de consumatori: 31.050 

Volum total de apa distribuit mc/an: 779.640 m3 

Listarea sistemelor care NU detin ASF:- TAMAOANI (SUSPENDARE DE ACTIVITATE INCEPAND CU 
DATA DE 16.05.2017) 
 



CAT 2 

Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 100-400 m3 apa potabile/zi: 48 

Nr. total de consumatori: 92.514 

Volum total de apa distribuit mc/an: 3.638.685 m3 

Toate sistemele detin ASF. 

 

CAT 3 

Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 400-1000 m3 apa potabile/zi: 11 

Nr. total de consumatori:50.953 

Volum total de apa distribuit mc/an:2.005.310 m3 

Listarea sistemelor care NU detin ASF:- FRUMUSITA (SUSPENDARE DE ACTIVITATE INCEPAND CU 
DATA DE 16.02.2016) 

 

Listare ZAPm cu sursa de potabilizare sursa de apa de suprafata: 0 

 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

 

PARAMETRU NR. ZAP NR. ZAP NR.TOTAL NR. ANALIZE 

  MONITORIZATE  NECONFORME ANALIZE NECONFORME 

Parametrii 
microbiologici         

Escherichia coli  101 0 1151 _ 

Enterococi  101 0 1151 _ 

Parametri chimici       _ 

Arsen  101 0 100 _ 

Cadmiu 101 0 100 _ 

Crom  101 0 100 _ 

Cupru  101 0 100 _ 

Cianuri (libere)  101 0 100 _ 

Mercur  101 0 100 _ 

Nichel  101 0 100 _ 

Nitraţi  101 0 268 _ 

Nitriţi  101 0 198 _ 

Plumb  101 0 100 _ 

Seleniu  101 0 100 _ 

Stibiu 101 0 100 _ 

Parametri indicatori       _ 

Amoniu 101 1 268 2 

Bacterii coliforme 101 0 268 _ 

Cloruri  101 0 198 _ 

Clor rezidual liber  101     _ 

- la intrarea în reţea| 101 0 1151 _ 

- la capăt de reţea 101 0 100 _ 

Conductivitate 101 0 268 _ 

Culoare 101 0 298 _ 

Duritate totală  101 0 268 _ 

Fier 101 6 105 2 

Gust 101 0 290 _ 



Mangan 101 0 105 4 

Miros 101 0 290 _ 

Număr de colonii la 
370C 101 0 268 _ 

Număr de colonii la 
220C 101 0 268 _ 

Oxidabilitate  101 0 198 _ 

pH  101 0 198 _ 

Sodiu  101 0 198 _ 

Legionellei pneumophila  4 0 4 _ 

Turbiditate  101 1 270 4 

Clor total 101 0 10 _ 

Pesticide 
organoclorurate 5 0 5   

 

Nr. total analize neconforme/parametru: conform tabelului. 

Numar total de intreruperi in furnizarea apei potabile in toate ZAP in anul 2021: 0 

Derogari: LISTARE ZONA/PARAMETRU/INTERVAL DE TIMP: - NU ESTE CAZUL 

Listarea localitatilor neconforme/ parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare:  

- FURCENII VECHI- depasiri la amoniu, fier, turbiditate 

- INDEPENDENTA- depasiri la mangan 

- FUNDENI- depasiri la mangan 

- LIESTI- depasiri la mangan 

- VANATORI- depasiri la mangan 
 

Observatii/comentarii:  

-Statia de apa Furcenii Vechi este in Proiectul Regional de Dezvoltare  a Infrastructurii de Apa si 

Apa Uzata din judetul Galati in perioada 2014-2020- faza finala. 

 -S-a recomandat montarea unor statii de demanganizare la nivelul fiecarei statii care inregistreaza 

depasiri la parametrul mangan. 

 

III. Numarul unitatilor publice in care apa potabile este distribuita prin sistemele publice de 

aprovizionare, inclusive cele care furnizeaza in medie o cantitate mai mica de 10 mc/zi sau care 

deservesc mai putin de 50 de persoane, si pentru care DSP a efectuat monitorizarea calitatii 

apei potabile (LISTARE): 0 

 

IV. Calitatea apei furnizate spre consumul populatiei, prin fantani publice:  

Numarul total al instalatiilor tip fantana aflate pe domeniul public in judet: 696 

Numarul fantanilor luate in evidenta si monitorizate de catre DSP (cel putin o proba de apa 

analizata in anul 2021): 18 

Numarul izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de catre DSP in judet: 8 

Numarul instalatiilor tip fantana cu interdictie de folosire a apei: 11 

Numarul izvoarelor captate supuse interdictiei de folosire:3 

Masuri de protectie luate pentru populatie consumatoare (enumerate): 

 



Pentru fantanile / izvoarele captate cu depasiri la nitriti, nitrati s-au dispus primariilor 

locale si cabinetelor medicale individuale urmatoarele masuri: 

      1. informarea populatiei privind riscul asupra starii de sanatate; 

      2. inscriptionarea fantanilor/ izvoarelor captate cu litera N cu vopsea neagra; 

      3. intocmirea de catre dispensarele medicale de procese verbale cu gravidele si familiile cu 

copii 0-1 an prin care li se indica o sursa de apa potabila alternativa.  

Conform HG nr.974/2004 si HG nr.342/2013, primaria este obligata sa asigure apa 

imbuteliata, pentru familiile cu sugari si copii mici . 

Pentru fantanile necorespunzatoare bacteriologic s-a dispus primariilor dezinfectia cu 

substante clorigene. 

 


