
Raport judetean al calitatii apei potabile anul 2022 

 

DSP GALATI 

 

I. Zone Mari de Aprovizionare 

Nr. total Zone de aprovizionare Mari (ZAPM): 6 

Nr. consumatori judet:  274.016  ; procent (%) din populatia totala judet: 43,66 

Volum total de apa distribuit mc/an: 26.298.980 

ZAP 1:  

NUME: Uzina II- municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: Categorie: Mixta,  Numele sursei: Dunare , fronturi de captare Vadu-Rosca- 22 foraje, 

Salcia- Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi : 22.550 m3 

Populatia aprovizionata : 143.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): nu 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

 

Parametrul Nr. Analize Efectuate 

Escherichia coli (E.coli) 334 

Enterococi 334 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 5 

Crom total 5 

Cupru 5 

Cianuri libere 6 

Fluoruri 6 

Plumb 5 

Nichel 5 

Nitrați 59 

Nitriți la iesire din statia de tratare 49 

Nitriți în rețeaua de distribuție 4 
Nitrați/nitriți formula 53 

Aluminiu 132 

Amoniu 132 

Cloruri 45 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 122 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 171 

Conductivitate 131 

pH 131 

Fier 58 

Mangan 50 

Oxidabilitate 58 

Bacterii Coliforme 216 



Doza efectivă totală de referinţă 1 

Culoare 131 

Miros 131 

Gust 126 

Număr de colonii la 22 grd.C 196 

Număr de colonii la 37grd.C 196 

Turbiditate 130 

Activitatea Alfa Globală 1 

Activitatea Beta Globală 1 

Radon 1 

Duritate totală 51 

Sulfat 50 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 5 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

ZAP 2:  

 

NUME: Filesti -municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: Categorie: Mixta,  Numele sursei: Dunare, fronturi de captare Vadu-Rosca- 22 foraje, Salcia- 

Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi: 7.300 m3 

Populatia aprovizionata : 30.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): nu 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

ZAP 3:  

 

NUME: Turn apa- municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: Categorie: Mixta,  Numele sursei: Dunare, fronturi de captare Vadu-Rosca- 22 foraje, Salcia- 

Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi: 19.300 m3 

Populatia aprovizionata : 51.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru:  



 
Parametrul Nr. Analize Efectuate 

Escherichia coli (E.coli) 323 

Enterococi 323 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 5 

Crom total 5 

Cupru 5 

Cianuri libere 10 

Fluoruri 10 

Plumb 6 

Nichel 6 

Nitrați 54 

Nitriți la iesire din statia de tratare 54 

Nitriți în rețeaua de distribuție 9 
Nitrați/nitriți formula 53 

Aluminiu 121 

Amoniu 121 

Cloruri 45 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 74 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 165 

Conductivitate 120 

pH 120 

Fier 53 

Mangan 45 

Oxidabilitate 53 

Bacterii Coliforme 205 

Culoare 120 

Miros 120 

Gust 120 

Număr de colonii la 22 grd.C 170 

Număr de colonii la 37grd.C 170 

Turbiditate 120 

Activitatea Alfa Globală 1 

Activitatea Beta Globală 1 

Duritate totală 46 

Sulfat 45 
 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 



ZAP 4:  

 

NUME: Rezervor Traian- municipiul Galati 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: categorie: mixta; Numele sursei: Dunare, fronturi de captare Vadu-Rosca- 22 foraje, Salcia- 

Liesti- 20 foraje 

Volum de apa distribuit/zi: 2.650 m3 

Populatia aprovizionata : 7.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru:  

 

Parametrul Nr.total analize efectuate (MA+MO) 
Escherichia coli (E.coli) 94 

Enterococi 94 

Stibiu 1 

Cianuri libere 1 

Fluoruri 1 

Nitrați 13 

Nitriți la iesire din statia de tratare 8 

Nitriți în rețeaua de distribuție 4 
Nitrați/nitriți formula 12 

Aluminiu 26 

Amoniu 26 

Cloruri 4 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 18 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 29 

Conductivitate 25 

pH 25 

Fier 12 

Mangan 4 

Oxidabilitate 12 

Bacterii Coliforme 66 

Culoare 25 

Miros 25 

Gust 25 

Număr de colonii la 22 grd.C 32 

Număr de colonii la 37grd.C 32 

Turbiditate 25 

Sulfat 4 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa: nu 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 



ZAP 5:  

 

NUME: Balcescu- municipiul Tecuci 

Localitati incluse: Municipiul Tecuci 

SURSA DE APA: categorie: profunzime; Numele sursei: Front captare Cosmesti-Nicoresti-Rotunda 

Volum de apa distribuit/zi: 6.252 m3 

Populatia aprovizionata : 36.016; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

Parametrul 

Nr.total analize 

efectuate 

(MA+MO) 
Escherichia coli (E.coli) 328 246 

Enterococi 328 246 

Stibiu 1 1 

Arsen 1 1 

Benzene 0 0 

Benz(a)piren 0 0 

Bor 0 0 

Bromati 0 0 

Cadmiu 3 1 

Crom total 3 1 

Cupru 3 1 

Cianuri libere 8 2 

Cianuri totale 0 0 

1,2-dicloretan 0 0 

Fluoruri 8 2 

Plumb 3 1 

Mercur 1 0 

Nichel 3 1 

Nitrați 34 30 

Nitriți la iesire din statia de tratare 25 24 

Nitriți în rețeaua de distribuție 7 7 
Nitrați/nitriți formula 26 26 

Pesticide – Total 0 0 

Hidrocarburi Policiclice Aromatice 0 0 

Seleniu 1 0 

Tetracloretena si Tricloretena 0 0 

Trihalometani – Total 0 0 

Desethylatrazine 0 0 

Atrazine-Desethyl CAS 6190-65-4 0 0 

Atrazine CAS 1912-24-9 0 0 

Terbutylatrazine CAS 5915-41-3 0 0 

Bentazon CAS 25057-89-0 0 0 

2,6-dichlorbenzamide CAS 2008-58-4 0 0 

S-Metachlor CAS 87392-12-9 0 0  



2.4 D CAS 94-75-7 0 0 

Simazine CAS 122-34-9 0 0 

Diuron CAS 330-54-1 0 0 

MCPA CAS 94-74-6 0 0 

Bromacil CAS 314-40-9 0 0 

Mecoprop CAS  7085-19-0 0 0 

Isoproturon CAS 34123-59-6 0 0 

Alte pesticide individuale presupuse a fi prezente în 
sursa de apă 

0 0 

Aluminiu 8 0 

Amoniu 62 53 

Cloruri 19 19 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 35 35 

Alt parametru reprezentativ pentru procesul de 
dezinfecţie 

0 0 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 35 33 

Conductivitate 57 52 

pH 57 52 

Fier 34 27 

Mangan 21 19 

Oxidabilitate 29 27 

Sodiu 1 0 

Bacterii Coliforme 184 102 

Tritiu 0 0 

Doza efectivă totală de referinţă 1 1 

Culoare 57 52 

Miros 57 52 

Gust 57 51 

Număr de colonii la 22 grd.C 80 75 

Număr de colonii la 37grd.C 80 75 

Carbon Organic Total (COT) 0 0 

Turbiditate 57 52 

Activitatea Alfa Globală 1 1 

Activitatea Beta Globală 1 1 

Radon 1 1 

Zinc 0 0 

Duritate totală 26 20 

Acrilamida 0 0 

Epiclorhidrina 0 0 

Clorura de vinil 0 0 

Sulfat 21 19 

Sulfuri şi Hidrogen Sulfurat 3 1 
 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

 



AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:- 

 

ZAP 6:  

 

NUME: Uzina pe platforma Combinatului Siderurgic Galati (SC LIBERTY GALATI SA) 

Localitati incluse: Municipiul Galati 

SURSA DE APA: categorie: suprafata ; Numele sursei: Dunare 

Volum de apa distribuit/zi: 14.000 m3 

Populatia aprovizionata : 7.000; procent din populatia totala a ZAPM: 100% 

Parametrii suplimentari monitorizati (listare): - 

Nr. total de analize efectuate/parametru:  

 

Parametrul Nr.total analize efectuate (MA+MO) 
Escherichia coli (E.coli) 520 

Enterococi 520 

Stibiu 1 

Arsen 1 

Cadmiu 1 

Crom total 1 

Cupru 1 

Cianuri libere 5 

Fluoruri 5 

Plumb 4 

Nichel 4 

Nitrați 414 

Nitriți la iesirea din stația de tratare 364 

Nitriți în rețeaua de distribuție 50 
Nitrați/nitriți formula 414 

Aluminiu 104 

Amoniu 414 

Cloruri 365 

Clor rezidual liber la capăt de reţea 50 

Clostridium perfringens(specia,inclusiv sporii) 414 

Conductivitate 1413 

pH 1413 

Fier 413 

Oxidabilitate 774 

Bacterii Coliforme 414 

Culoare 414 

Miros 414 

Gust 414 

Număr de colonii la 22 grd.C  207 

Număr de colonii la 37grd.C  414 



Turbiditate 2964 

Duritate totală 51 

Sulfat 414 

 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: 0 

Intreruperi furnizare apa: nu 

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE: Da 

Derogari: nu 

Listarea localitati neconforme/parametru:- 

Observatii/comentarii:-  

 

 

II. ZONE MICI DE APROVIZIONARE:  

Nr. total Zone de aprovizionare mici (ZAPm):105 

Nr. de consumatori ZAP mici din judet 182.091; procentul acestora(%) din populatia totala a judetului: 29,01 % 

Volumul total de apa distribuit mc/an: 6.686.435 m3 

 

CAT 1 

Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 10-100 m3 apa potabile/zi: 45 

Nr. total de consumatori: 28.064 

Volum total de apa distribuit mc/an: 882.205 m3 

Toate sistemele detin ASF. 
 

CAT 2 

Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 100-400 m3 apa potabile/zi: 51 

Nr. total de consumatori: 132.234 

Volum total de apa distribuit mc/an: 3.873.380 m3 

Toate sistemele detin ASF. 

 

CAT 3 

Nr. ZAPm in care se furnizeaza intre 400-1000 m3 apa potabile/zi: 9 

Nr. total de consumatori: 21253 

Volum total de apa distribuit mc/an: 1.930.850 m3 

Toate sistemele detin ASF. 

 

Listare ZAPm cu sursa de potabilizare sursa de apa de suprafata: 0 

 

Nr. total de analize efectuate/parametru: 

 

Parametrul 
Numar total 

ZAP mici 
monitorizate 

Numar total 
ZAP mici 

monitorizate 
neconforme 

Nr.total 
analize 

efectuate 
(MA+MO) 

Nr.total analize 
neconforme 

(MA+MO) 

Escherichia coli (E.coli) 105 0 2288 0 

Enterococci 105 0 2288 0 

Stibiu 105 0 105 0 

Arsen 105 0 105 0 

Bromati 105 0 105 0 



Cadmiu 105 0 105 0 

Crom total 105 0 105 0 

Cupru 105 0 105 0 

Fluoruri 105 0 105 0 

Mercur 105 0 105 0 

Nichel 105 0 105 0 

Nitrati 105 0 1109 0 

Nitriti la iesire din statia de 
tratare 

105 0 750 0 

Nitriti in reteaua de distributie 105 0 369 0 

Nitrati/nitriti formula 67 0 794 0 

Amoniu 105 0 1434 0 

Cloruri 105 0 476 0 

Clor rezidual liber la capăt de 
reţea 

105 0 604 0 

Clostridium 
perfringens(specia,inclusiv 
sporii) 

105 0 105 0 

Conductivitate 105 0 1134 0 

pH 105 0 1224 0 

Fier 105 0 899 4 

Mangan 105 0 371 6 

Oxidabilitate 105 0 1004 0 

Sodiu 0 0 0 0 

Bacterii Coliforme 105 0 1434 0 

Doza efectivă totală de referinţă 8 0 8 0 

Culoare 105 0 1339 0 

Miros 105 0 1339 0 

Gust 67 0 1014 0 

Număr de colonii la 22grd.C  105 0 1434 0 

Număr de colonii la 37grd.C  67 0 1014 0 

Turbiditate 105 0 1234 2 

Radon  15 0 15 0 

Duritate totală 67 0 266 0 

Sulfat 105 0 476 0 

 

Nr. total analize neconforme/parametru: conform tabelului. 

Numar total de intreruperi in furnizarea apei potabile in toate ZAP in anul 2022: 0 

Derogari: LISTARE ZONA/PARAMETRU/INTERVAL DE TIMP: - NU ESTE CAZUL 

 

 

 

 

Listarea localitatilor neconforme/ parametru din toate Zonele Mici de Aprovizionare:  

-GRIVITA-depasiri la fier si mangan 



-SCANTEIESTI-fier si mangan 

-INDEPENDENTA-mangan 

-FUNDENI-mangan 

- LIESTI-mangan 

-VANATORI-mangan 

 

III. Numarul unitatilor publice in care apa potabile este distribuita prin sistemele publice de aprovizionare, 

inclusive cele care furnizeaza in medie o cantitate mai mica de 10 mc/zi sau care deservesc mai putin de 50 de 

persoane, si pentru care DSP a efectuat monitorizarea calitatii apei potabile (LISTARE): 0 

 

IV. Calitatea apei furnizate spre consumul populatiei, prin fantani publice:  

Numarul total al instalatiilor tip fantana aflate pe domeniul public in judet: 1250 

Numarul fantanilor luate in evidenta si monitorizate de catre DSP (cel putin o proba de apa analizata in anul 

2022): 65 

Numarul izvoarelor captate luate in evidenta si monitorizate de catre DSP in judet: 10 

Numarul instalatiilor tip fantana cu interdictie de folosire a apei: 430 

Numarul izvoarelor captate supuse interdictiei de folosire:12 

Masuri de protectie luate pentru populatie consumatoare (enumerate): 

 

Pentru fantanile / izvoarele captate cu depasiri la nitriti, nitrati s-au dispus primariilor locale si 

cabinetelor medicale individuale urmatoarele masuri: 

      1. informarea populatiei privind riscul asupra starii de sanatate; 

      2. inscriptionarea fantanilor/ izvoarelor captate cu litera N cu vopsea neagra; 

      3. intocmirea de catre dispensarele medicale de procese verbale cu gravidele si familiile cu copii 0-1 an prin 

care li se indica o sursa de apa potabila alternativa.  

Conform HG nr.974/2004 si HG nr.342/2013, primaria este obligata sa asigure apa imbuteliata, pentru 

familiile cu sugari si copii mici . 

Pentru fantanile necorespunzatoare bacteriologic s-a dispus primariilor dezinfectia cu substante 

clorigene. 

 


